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PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR SANITARNY  

W ŚRODZIE  WIELKOPOLSKIEJ 

Telefony: 

- informacja o numerach 

- wewnętrznych 

 

 

61-286-70-80 

ul. Żwirki i Wigury 1 

63-000 Środa Wielkopolska 

https://www.gov.pl/web/psse-

sroda-wielkopolska 

- Państwowy Powiatowy 

Inspektor  Sanitarny                      

w Środzie Wielkopolskiej 

 

61-286-70-88 

- faks 61-285-41-76 

- e-mail                      psse.srodawlkp@pis.gov.pl 

- Sekcja Higieny Komunalnej 61-286-70-83 

- e-mail Sekcji higiena.komunalna@psse-sroda.pl 
            

ON-HK.903.107.2021                                                   Środa Wielkopolska, dnia 22.04.2021 r. 

  

 

 

 

Zakład Gospodarki 

 Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Sosnowa 4 

63-020 Zaniemyśl 

 

 

OCENA O JAKOŚCI WODY nr 82/2021 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie 

analizy wyników badań próbek wody, pobranych w dniu 13.04.2021 r. z wodociągu 

publicznego w Brzostku (sprawozdania z badań nr N/698/2021/LB-WG/PCH/, 

N/698/2021/LB-WG/PM/ – punkt poboru Stacja Uzdatniania Wody, N/699/2021/LB-

WG/PCH/, N/699/2021/LB-WG/PM/ – punkt poboru mieszkanie konserwatora w Brzostku) 

w ramach kontroli urzędowej, stwierdza, że jakość wody w dwóch punktach, tj.: stacji 

uzdatniania wody oraz mieszkaniu konserwatora, ponownie odbiega od wymagań 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). 

W badanych próbkach wody stwierdzono ponadnormatywne wartości parametrów: 

 żelaza (punkt poboru SUW – w ilości 668 µg/l, punkt poboru mieszkanie konserwatora – 

w ilości 626 µg/l) – wartość parametru żelaza zgodnie z ww. rozporządzeniem powinna 

wynosić nie więcej niż 200 µg/l, 

 barwy (w obu punktach poboru 23 mg/l Pt) – wartość parametru barwy powinna być 

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, a pożądana wartość w 
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wodzie w kranie konsumenta, zgodnie z ww. rozporządzeniem, nie powinna przekraczać 

15 mg/l Pt, 

 W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie 

Wielkopolskiej, po przeprowadzeniu analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie 

występowania przekroczeń w wodzie z wodociągu publicznego w Brzostku, zaleca podjęcie 

skutecznych działań, mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań ww. 

rozporządzenia.  

Jednocześnie PPIS przypomina, że w dniu 05.11.2020 r. została wydana decyzja 

stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu 

publicznego w Brzostku określająca termin doprowadzenia jakości wody do wymagań ww. 

rozporządzenia na dzień 30.04.2021 r.  

/Barbara Rochowiak/ 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Środzie Wielkopolskiej 
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

Adresat 

Do wiadomości: 

1. Gmina Zaniemyśl (e-PUAP) 

 ul. Średzka 9 

 63-020 Zaniemyśl 
2. a/a 

AK 


