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OCENA O JAKOŚCI WODY nr 229.2022 

 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie 

analizy wyników badań próbek wody, pobranych w dniu 13.09.2022 r. z wodociągu 

publicznego w Zaniemyślu (sprawozdania z badań nr N/2586/2022/LB-WG/PCH/ oraz 

N/2586/2022/LB-WG/PM/, data wpływu 21.09.2022 r.) w ramach kontroli urzędowej, 

stwierdza, że jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia              

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 

r. poz. 2294). 

W badanej próbce wody stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru ogólnej liczby 

mikroorganizmów w temp. (22±2)oC po 72h w ilości >300 jtk/1ml. Wartość tego parametru 

powinna być bez nieprawidłowych zmian, a pożądana wartość w wodzie w kranie konsumenta, 

zgodnie z ww. rozporządzeniem, nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej wzywa do 

podjęcia stosownych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody do 

wymagań ww. rozporządzenia.  
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Skuteczność prowadzonych działań naprawczych powinna być potwierdzona wynikami badań 

jakości wody w kierunku przekroczonego parametru, które należy przekazać do tutejszego 

organu. 

 

/Barbara Rochowiak/ 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Środzie Wielkopolskiej 
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Sprawozdania z badań N/2586/2022 

Otrzymują: 

Adresat 

Do wiadomości: 

1. Gmina Zaniemyśl (E-PUAP) 

 ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl 

2. a/a 

AP 
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