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OCENA O JAKOŚCI WODY nr 174.2023 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie 

analizy wyników badań próbek wody, pobranych z wodociągu publicznego w Polwicy,                  

gm. Zaniemyśl, w dniach: 

− 03.07.2023 r. w ramach kontroli urzędowej, w których stwierdzono przekroczenie 

parametru bakterie grupy coli w ilości 56 jtk/100 ml oraz parametru ogólna liczba 

mikroorganizmów w 22°C ± 2° po 72h w ilości >300 jtk/1 ml (sprawozdanie z badań 

nr N/1694/2023/LB-WiPF/PM/, data wpływu 05.07.2023 r., oraz uzupełnienie do 

sprawozdania z badań nr N/1694/2023/LB-WiPF/PM/, data wpływu 07.07.2023 r., 

a także sprawozdanie nr N/1694/2023/LB-WiPF/PCH/, data wpływu 12.07.2023 r.); 

− 05.07.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego (w związku z ww. przekroczeniem), 

w których nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych 

takich jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz ogólna liczba 

mikroorganizmów w 22°C ± 2° po 72h (sprawozdania z badań nr N/1755-

1759/2023/LB-WiPF/PM/, data wpływu 07.07.2023 r., oraz uzupełnienie do 

sprawozdań z badań nr N/1755-1759/2023/LB-WiPF/PM/, data wpływu 10.07.2023 r.); 

− 06.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej (po przeprowadzeniu działań 

naprawczych), w których nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów 

mikrobiologicznych takich jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli,  Enterokoki oraz 

ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2° po 72h (sprawozdania z badań                        
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nr 14-06/07/23, 14-05/07/23, 14-04/07/23, 14-03/07/23, 14-02/07/23, 14-01/07/23,   

data wpływu 10.07.2023 r.); 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. 

W zakresie badanych parametrów fizykochemicznych w próbach wody pobranych w dniu 

03.07.2023 r. oraz parametrów mikrobiologicznych  w próbach wody w dniach 05.07.2023 r. 

oraz 06.07.2023 r., woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia          

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                       

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). 

/Barbara Rochowiak/ 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Środzie Wielkopolskiej 
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
Sprawozdania z badań próbki  

nr N/1694/2023, N/1755-1759/2023  

Otrzymują: 
1. Adresat 

2. a/a 

Do wiadomości: 

Gmina Zaniemyśl (E-PUAP)  

ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl 
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